
 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  

 

 

Α/Α Μονάδα Ποσότητα Περιγραφή 

1 ΚΥ ΕΥΟΣΜΟΥ / Ν.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ / 3 ΣΤΑΣΕΙΣ 

2 ΚΥ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ / Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / 5 ΣΤΑΣΕΙΣ 

3 ΚΥ ΣΚΥΔΡΑΣ / Ν. ΠΕΛΛΑΣ 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ / 2 ΣΤΑΣΕΙΣ 

4 ΚΥ ΤΣΟΤΙΛΙΟΥ / ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ / 2 ΣΤΑΣΕΙΣ 

5 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ /ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ / 5 ΣΤΑΣΕΙΣ 

6 ΚΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ / 7 ΣΤΑΣΕΙΣ 

7 ΚΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ /6 ΣΤΑΣΕΙΣ 

8 ΤΙ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ /4 ΣΤΑΣΕΙΣ 

9 ΤΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ /6 ΣΤΑΣΕΙΣ  

10 ΤΙ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ /6 ΣΤΑΣΕΙΣ  

11 ΤΙ ΕΥΟΣΜΟΥ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ /4 ΣΤΑΣΕΙΣ 

12 ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1 ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ /4 ΣΤΑΣΕΙΣ 

13 ΚΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ /4 ΣΤΑΣΕΙΣ  

14 ΚΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ / ΠΙΕΡΙΑΣ 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ/4 ΣΤΑΣΕΙΣ 

15 ΚΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ / ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ/2 ΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 

 

 

  

1 Η συντήρηση για όλους τους ανελκυστήρες του παραπάνω ΠΙΝΑΚΑ 1 περιλαμβάνει: 

1. Την εργασία προληπτικής συντήρησης (ανά 15 ημέρες) και επισκευών, η 

οποία θα πραγματοποιείται κατά τις εργάσιμες ημέρες (πλην Σαββάτου) και 

ώρες 08:00 - 15:00. 

2. Την εργασία αποκατάστασης των βλαβών, κατά τις ώρες 08:00 - 21:00 όλες 

τις ημέρες της εβδομάδας και τις αργίες. 

3. Την αντικατάσταση ή επισκευή (μόνον τις εργασίες) οποιουδήποτε υλικού 

των ανελκυστήρων (ακόμη και αυτού του κινητήριου μηχανισμού και τους 

ιμάντες κίνησης, ηλεκτρονικός-ηλεκτρολογικός πίνακας, αυτοματισμοί), 

που παρουσιάζει δυσλειτουργία ή φθορά είτε αυτή είναι φυσιολογική είτε 

οφείλεται σε κακή κατασκευή είτε σε λάθος Τεχνικού του Συντηρητή είτε σε 

οποιαδήποτε άλλη αιτία πλην βανδαλισμού, σεισμού, πυρκαγιάς ή 

πλημμύρας. Τα υλικά που θα χρειαστούν για τις ως άνω εργασίες θα 

βαρύνουν την Υπηρεσία. Η ανάγκη εκτέλεσης των εργασιών καθώς και η 

χρήση των υλικών θα επιβεβαιώνονται από την Τεχνική Υπηρεσία της 3ης 

Υ.ΠΕ. 

2 Οι ανελκυστήρες και τα εξαρτήματά τους πρέπει να διατηρούνται σε καλή 

κατάσταση και το μηχανοστάσιο καθαρό και επιμελημένο, ώστε να εξασφαλίζεται 

ασφαλής λειτουργία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να γίνεται συντήρηση των 

ανελκυστήρων από ειδικευμένο προσωπικό. Η συντήρηση περιλαμβάνει τον κατά 

κανονικά χρονικά διαστήματα έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων 

ασφάλειας, καθώς επίσης και των υπόλοιπων εξαρτημάτων των ανελκυστήρων, 

για εξακρίβωση και εκτίμηση μιας τυχόν όχι ασφαλούς και απρόσκοπτης 

λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση των ανελκυστήρων 

εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των διατάξεων και 

εξαρτημάτων αυτών. Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες και την 

αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των 

απορρυθμίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισμό και λίπανση, όπου χρειάζεται, όλων 

των εξαρτημάτων, σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των 

κατασκευαστών των εξαρτημάτων ή διατάξεων. 

 

3 Στις υποχρεώσεις της συντήρησης συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω: 
1. Λάδωμα, γρασάρισμα οδηγών θαλάμων και αντίβαρων. 

2. Καθάρισμα όλων των τροχαλιών όπου υπάρχουν γρασαδόροι. 

3. Λάδωμα όλων των μικρών τροχών, όπως του οροφοδιαλογέα και των 

ηλεκτρικών κλειδαριών. 

4. Καθαριότητα μηχανοστασίων, φρεατίων και θαλάμων. 

5. Έλεγχος και ρύθμιση συρματόσχοινου. 



6. Έλεγχος και ρύθμιση ηλεκτροφρένου. 

7. Έλεγχος και ρύθμιση στάσεων. 

8. Έλεγχος λειτουργίας ηλεκτροκινητήρα και μειωτήρα. 

9. Έλεγχος και ρύθμιση φωτισμού. 

4 Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα πρέπει να διατηρεί τα 

παρακάτω: 

1. Βιβλίο παρακολούθησης των ανελκυστήρων, θεωρημένο από τον φορέα 

ελέγχου και από την αρμόδια Υπηρεσία, στο οποίο να αναγράφονται τα 

στοιχεία των ανελκυστήρων, των οποίων αναλαμβάνεται ή διακόπτεται η 

συντήρηση. 

2. Βιβλίο ημερολόγιο αριθμημένο και θεωρημένο ως ανωτέρω στο οποίο 

καταχωρούνται οι συντηρήσεις που πραγματοποιούνται κάθε ημέρα.  

3. Ο συντηρητής οφείλει με την κατάθεση της υπογραφής της σύμβασης να 

γνωστοποιήσει με υπεύθυνη δήλωση στην Διοίκηση 3ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας (Μακεδονίας) τη σύνθεση των συνεργείων που θα 

χρησιμοποιεί για τη συντήρηση, η οποία σύνθεση να είναι σύμφωνη με την 

παρ. 3 του άρθρου 5 της υπ’ αριθ. Φ.Α./9.2/οικ. 28425/2008 (ΦΕΚ 

2604/τ.Β'/22.12.2008) Κ.Υ.Α. Ο συντηρητής επίσης, οφείλει να προσκομίσει 

κατάσταση του προσωπικού όπου να αναγράφεται ο ασφαλιστικός φορέας 

του κάθε ασφαλισμένου. Κάθε μεταβολή πρέπει να γίνεται έγκαιρα γνωστή 

στην Διοίκηση της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας), με 

υπεύθυνη δήλωση του συντηρητή.  

4. Ο συντηρητής είναι υποχρεωμένος καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ο 

ίδιος ή το ειδικευμένο συνεργείο του, να προβαίνει χωρίς άλλη υπόμνηση 

από μέρους της Διοίκησης της 3ηςΥγειονομικής Περιφέρειας (Μακεδονίας) 

στη λεπτομερή επιθεώρηση και έλεγχο όλων των τεχνικών λεπτομερειών 

του ανελκυστήρα και ιδιαίτερα των διατάξεων ασφαλείας, μια φορά 

τουλάχιστο το δεκαπενθήμερο εκτός Κυριακών και εορτών. 

5. Δύο φορές τουλάχιστον το μήνα οφείλει ο ίδιος αυτοπροσώπως να 

προβαίνει στην συντήρηση με επιθεώρηση του ανελκυστήρα, στη ρύθμιση, 

λίπανση και καθαρισμό των διαφόρων μηχανημάτων και εξαρτημάτων. 

Ειδικότερα πρέπει να εκτελούνται όλες οι εργασίες που προβλέπονται από 

την παράγραφο 2 του άρθρου 20 του Β.Δ. 37/1966. 

6. Ακόμη ο συντηρητής οφείλει να έχει μόνιμη έδρα με αυτόματο τηλεφωνητή 

για αναγγελία βλαβών όλο το 24ωρο και να ανταποκρίνεται άμεσα σε κάθε 

κλήση από μέρους της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

(Μακεδονίας) και να αποστέλλει ειδικό συνεργείο για την αποκατάσταση 

των παρουσιαζόμενων βλαβών επείγουσας φύσης. Σε περίπτωση 

καθυστέρησης προσέλευσης πέραν του 6ωρου, η Διοίκηση 3ης Υγειονομικής 

Περιφέρειας (Μακεδονίας) διατηρεί το δικαίωμα να αποταθεί σε άλλο 

τεχνίτη κατά την κρίση της.  

7. Όλες οι εργασίες που προβλέπονται από τις προηγούμενες παραγράφους 

θα αναγράφονται στο ημερολόγιο βιβλίο χωριστά. Ειδικότερα, θα 

γράφονται όλες οι περιοδικές συντηρήσεις, οι επιθεωρήσεις, οι υποδείξεις, 

οι αλλαγές εξαρτημάτων κτλ., οι οποίες θα υπογράφονται από τον 

επικεφαλής του εκτελούντος συνεργείου και θα θεωρούνται από την 

Τεχνική Υπηρεσία της Διοίκησης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 



(Μακεδονίας). Με ποινή την απόρριψη της δαπάνης εκτέλεσης εργασίας ή 

μηνιαίου μισθώματος, η τήρηση και ενημέρωση του ημερολογίου βιβλίου 

είναι υποχρεωτική για τον συντηρητή. 

8. Ανεξάρτητα με τις εγγραφές στο ημερολόγιο βιβλίο που προβλέπονται από 

την προηγούμενη παράγραφο, ο συντηρητής οφείλει να ειδοποιεί, 

προφορικά και με έγγραφο, τη Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

(Μακεδονίας) για κάθε απαιτούμενη αλλαγή εξαρτήματος ή μηχανισμού, 

ανεξάρτητα από το ύψος της δαπάνης και να παίρνει την σχετική έγκριση 

πριν προχωρήσει στην αγορά και τοποθέτηση του ανταλλακτικού. Οι 

φθορές που δεν είναι φυσιολογικές, αλλά οφείλονται σε αμέλεια ή κακή 

συντήρηση, κατά την κρίση της Διοίκησης 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

(Μακεδονίας), θα επιδιορθώνονται από τον ίδιο συντηρητή, απροφάσιστα 

και χωρίς αναβολή, με δικές του δαπάνες. 

 

5 Άλλοι όροι 

1. Οι δαπάνες εργασίας αντικατάστασης ή και επισκευής οποιουδήποτε 

εξαρτήματος του ανελκυστήρα βαρύνουν τον συντηρητή, χρέωση θα γίνεται 

μόνο για τα απαιτούμενα ανταλλακτικά-υλικά. 

2. Ο συντηρητής ευθύνεται, σε όλη τη διάρκεια της ισχύος της σύμβασης, για 

την πιστή τήρηση και εφαρμογή των κείμενων Νομοθετικών ή Αστυνομικών 

διατάξεων και την ειδοποίηση των οικείων Υπηρεσιών σε περίπτωση 

ανάληψης ή διακοπής της συντήρησης. 

3. Σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη λειτουργία του ανελκυστήρα, που 

οφείλεται σε παράλειψη του συντηρητή ή των συνεργείων του, η ευθύνη 

βαρύνει αποκλειστικά το συντηρητή, που είναι υποχρεωμένος να 

αποζημιώσει τους τυχόν παθόντες για κάθε σωματική βλάβη που 

προκλήθηκε από το ατύχημα ή τη ζημιά, θετική ή αποθετική. Αν για κάποιο 

ατύχημα ειδοποιηθεί η Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

(Μακεδονίας) για αγωγή αποζημίωσης, ο συντηρητής οφείλει να παρέμβει 

στην – τυχόν – δίκη, εφ’ όσον βέβαια του ανακοινωθεί έγκαιρα, και να 

αναλάβει αυτός το δικαστικό αγώνα και την όλη δικαστική δαπάνη. 

4. Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν ανταποκριθεί μέσα σε έξι (6) ώρες σε 

τυχόν κλήση για αποκατάσταση βλάβης υπόκειται σε ποινική ρήτρα 30 € / 

ώρα. Σε περίπτωση που ο συντηρητής δεν τηρεί έναν ή περισσότερους 

όρους της σύμβασης, μπορεί η Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας 

(Μακεδονίας) να τον κηρύξει έκπτωτο.  

5. Με την έναρξη περιόδου μίσθωσης της σύμβασης, ο συντηρητής οφείλει να 

ασφαλίσει τον κάθε συντηρούμενο ανελκυστήρα για τα παρακάτω: 

a. Υλικές ζημιές. 

b. Σωματική βλάβη για μεμονωμένο ατύχημα (συμπεριλαμβανομένης 

και της χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη και ψυχική 

οδύνη). 

c. Σωματική βλάβη για ομαδικό ατύχημα. 

6. Επίσης ο συντηρητής οφείλει να τηρεί τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την 

ασφάλεια των εργαζομένων και είναι αποκλειστικός και μόνος υπεύθυνος 

ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα προέκυπτε στο προσωπικό του. 

7. Υποχρεούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν κατοχή κινητού τηλεφώνου 

για ανεύρεσή τους σε περίπτωση άμεσης ανάγκης.  



8. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει αναλυτική τεχνική έκθεση για την 

κατάσταση των ανελκυστήρων εντός τριάντα (30) ημερών από την 

υπογραφή της σύμβασης. Η τεχνική αυτή έκθεση θα περιλαμβάνει 

προτάσεις αποκατάστασης, βελτιώσεις καθώς και οικονομικά στοιχεία για 

τα παραπάνω. Ανάλογη έκθεση θα πρέπει να καταθέσει και εντός τριάντα 

(30) ημερών πριν τη λήξη της σύμβασης. 

6 Πέραν των ως άνω ρητά αναφερόμενων υποχρεώσεων ο συντηρητής είναι 

υποχρεωμένος να τηρεί όσα απορρέουν από τις υπ’ αριθμ. Φ9.2/οικ. 

32803/1308/1997 (ΦΕΚ815/τ.Β'/11.09.1997) και Οικ. Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425 

(ΦΕΚ2604/τ.Β΄/22.12.2008) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με την 

εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων, όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα. 

 

7 ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ 

Οι ανελκυστήρες των Κέντρων Υγείας Άρνισσας, Διαβατών, Κρύας Βρύσης, Λαγκαδά 

και Λιτοχώρου δεν θα συμπεριληφθούν στην παρούσα σύμβαση και ο Ανάδοχος, 

δεν θα προβεί σε καμία σχετική ενέργεια. 

Οι ανελκυστήρες αυτοί θα εισαχθούν στη σύμβαση όταν τεθούν σε λειτουργία με 

την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και η 3η ΥΠΕ εγγράφως θα 

εισηγηθεί σχετικά.  

 

 

 
 
 
 
 

 


